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ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 7. Вода подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения (ПК.М.1051.1) отобраннЕuI из скважины J\Гs 01218,
НП кТрясиновское), 40З445, Волгогралская область, Серафимовичский район,
х.Трясиновский
по микробиологиtIеским показателям соответствует ГОСТ 27 6|-84 <<Источники

центрапизованного хозяйственЕо - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правила выбора>.

Исследованная проба (образец): 7. Вода подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения (ПК.М.1051.1) отобраннiш из скважины J\b 01218,
НП <Трясиновское), 40З 445, Волгоградская область, Серафимовичский район,
х.Трясиновский
по физико- химическим показатеJuIм соответствует ГОСТ 276|-84 <Источники
централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правила выбора>, и соответствует СанПиН |.2.З685-21' таб. 3.1, З.3, 3.1З
<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания>>.
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